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Реферат. В статье рассматривается теплообмен излучением пучков из труб с круглыми 
ребрами с окружающей средой и вытяжной шахтой. Система уравнений, описывающая всю 
совокупность первичных процессов, из которых складывается радиационный теплообмен 
ребристых пучков, очень сложна в математическом отношении. Поэтому расчеты лучистого 
теплообмена проводятся исходя из ряда упрощающих предпосылок с вынужденным иска-
жением реальной физической картины. Кратко рассмотрены основные способы расчета 
излучения, используемые в инженерной практике: расчет по среднему угловому коэффици-
енту и зональный метод. Предложен уточненный зональный метод расчета лучистой  
составляющей теплового потока горизонтального пучка из оребренных труб с вытяжной 
шахтой. Проведено экспериментальное исследование однорядных пучков из оребрен- 
ных труб с различными межтрубными шагами S1 (64 и 70 мм) для малых чисел Рейнольд- 
са Re = 130−720 в широком диапазоне определяющей температуры на входе в пучок (16−83 °C). 
Алюминиевое оребрение трубы пучка имеет следующие параметры: диаметр винтового 
оребрения d = 0,0568 м; диаметр трубы по основанию d0 = 0,0264 м; высота, шаг и средняя 
толщина ребра соответственно h = 0,0152 м, s = 0,00243 м и ∆ = 0,00055 м. Движение возду-
ха в пучке осуществлялось гравитационной тягой, создаваемой вытяжной прямоугольной 
шахтой. Экспериментальный пучок устанавливался над шахтой, а воздух перед поступ- 
лением в шахту предварительно подогревался, что позволило расширить диапазон темпера-
тур воздуха на входе в пучок. Обнаружено, что неправильный учет переизлучения пучка  
с вытяжной шахтой при проведении расчетов однорядных оребренных пучков приводит  
к снижению конвективной теплоотдачи на 7−25 %. 
 
Ключевые слова: биметаллическая ребристая труба, алюминиевое круглое оребрение, 
вытяжная шахта, зональный метод расчета, лучистая составляющая теплового потока, есте-
ственная конвекция воздуха 
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Abstract. The article discusses the heat exchange of radiation of bunches of round finned tubes 
with the environment and the exhaust shaft. The system of equations describing the entire set of 
primary processes that make up the radiation heat exchange of finned bundles is very complex 
mathematically; therefore, the calculations of radiant heat transfer are usually based on a number 
of simplifying assumptions with a involuntarily distortion of the real physical picture. The main 
methods for calculating radiation used in engineering practice, viz. calculation by the average  
angular coefficient and the zonal method are briefly considered. A refined zonal method for calcu-
lating the radiant component of the heat flow of a horizontal bunch of finned tubes with an exhaust 
shaft is proposed. An experimental study of single-row bunches of finned tubes with different 
annular steps S1 (64 and 70 mm) was carried out for small Reynolds numbers Re = 130–720 in  
a wide range of the determining temperature at the beam inlet (16–83 °C). The aluminum finning 
of the bunch tube had the following parameters: screw finning diameter d = 0.0568 m; diameter of 
the tube at the base d0 = 0.0264 m; height, step and average fin thickness, respectively, h = 0.0152 m,  
s = 0.00243 m and ∆ = 0.00055 m. Air movement in the bunch was carried out by gravitational 
traction created by a rectangular exhaust shaft. The experimental bunch was installed above the 
shaft, and the air was preheated before entering the shaft, which allowed expanding the tempera-
ture range of the air at the entrance to the bunch. It was found that incorrect accounting for a bunch 
reemission with an exhaust shaft when calculating single-row finned bunches causes a decrease  
in convective heat transfer by 7–25 %. 
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Введение  
 
Трубы с поперечными круглыми ребрами находят широкое применение 
в технике. Из них изготавливают теплообменные секции аппаратов воз-
душного охлаждения, калориферы, испарители холодильных камер и т. п. 
При эксплуатации теплообменника в режиме свободной конвекции зна- 
чимая часть теплоты отводится излучением, которая может преобладать  
в суммарном тепловом потоке и зависит от геометрических параметров 
пучка и характеристик поверхности излучения [1]. При расчете излучения 
ребристых труб возникают дополнительные сложности в разработке мето-
дик из-за влияния на процесс межреберного шага.  
В инженерной практике используют два основных метода расчета теп-
лообмена излучением: расчет по среднему угловому коэффициенту и зо-
нальный метод [2]. 
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Первый способ применяется в случаях, когда замкнутую систему мож-
но представить только из двух тел. В пределах каждого тела температура  
и степень черноты считаются постоянными. Данный метод используется 
только для двух бесконечных плоскостей. Для сложных вогнутых тел он 
дает допустимый результат при условии, что степени черноты поверхно-
стей тел достаточно велики и стремятся к единице. Однако в тепло- 
обменниках часто применяют трубы с алюминиевыми ребрами, а степень 
черноты алюминия порядка 0,1−0,2, и использование метода расчета по сред-
нему угловому коэффициенту может привести к значительной погрешности. 
Поэтому в работах по изучению конвективного теплообмена в пучках оре-
бренных труб с вытяжной шахтой отсутствуют указания по учету лучистой 
составляющей [3, 4] либо применяется разработанная в [1] методика рас- 
чета для свободной конвекции [5−7], в основе которой лежит зональный 
метод с выделением в пучке двух зон (рис. 1а): зона 2 – наружные полови-
ны труб крайних поперечных рядов; зона 3 – остальная часть пучка. Зоной 1 
считается окружающая среда, состоящая из двух плоскостей, ограничи- 
вающих пучок.  
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Рис. 1. Схема к расчету излучения пучка без шахты (а) и с шахтой (b) 
 
Fig. 1. The scheme for the calculation of the radiation bunch without a shaft (a)  
and with a shaft (b) 
 
Формула расчета зональным методом теплового потока излучением, Вт, 
применительно к пучку оребренных труб 
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где c0 – коэффициент излучения абсолютно черного тела, c0 = 5,67 Вт/(м2⋅К4); 
εэф – эффективная степень черноты системы тел «пучок – среда»; F − пло-
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щадь теплоотдающей оребренной поверхности пучка, м2; ϕт-о – средний 
угловой коэффициент излучения одиночной круглоребристой трубы к 
окружающей среде, учитывающий геометрические параметры оребрения 
трубы; Ф1–3 – разрешающий угловой коэффициент излучения от первой  
зоны к третьей; Ф2–3 – то же от второй зоны к третьей; z – количество рядов 
в пучке, шт.; tст – средняя температура поверхности стенки у основания 
ребер труб пучка, ºС; tк − температура поверхности камеры, пола и потолка 
вокруг пучка, равная температуре окружающего воздуха: tк = t0, ºС.  
Окружающая среда считалась абсолютно черным телом, поскольку 
площадь поверхности камеры намного превышала взаимную поверхность 
лучистого теплообмена пучка. Формулы для расчета угловых коэффициен-
тов [1] не учитывают влияние продольного шага S2 труб в пучке, так как  
по [8] это влияние пренебрежимо мало и угловые коэффициенты от труб-
ного пучка к среде практически всецело зависят от поперечного шага S1. 
На угловые коэффициенты также мало влияет и тип компоновки труб  
в пучке – коридорная или шахматная. Достоверность данной методики 
расчета подтверждена экспериментально в [9−11]. 
При установке над пучком вытяжной шахты (рис. 1b) верхняя зона 1 
становится зоной вытяжной шахты с температурой стенок tш. Принимая  
в первом приближении шахту как абсолютно черное тело, получим фор- 
мулу для расчета теплового потока, Вт, излучением пучка оребренных труб 
с шахтой: 
0 ш
л л л ;Q Q Q= +                                                  (2) 
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где γ – коэффициент излучения в отверстие шахты (0 ≤ γ ≤ 0,5),  
γ = 0,5Sотв / (Sш + Sотв); Sотв, Sш – площадь отверстия и внутренних стенок 
шахты, м2. 
Таким образом, тепловой поток, Вт, отведенный от пучка к воздуху 
конвекцией, рассчитывается из уравнения  
 
к л п ,Q W Q Q= − −                                              (5) 
 
где W − тепловая мощность, подводимая к пучку, Вт; Qп − тепловые потери 
через торцы труб и токоподводы, Вт. 
При составлении теплового баланса следует учитывать, что верх- 
ний лучистый поток нагревает стенки шахты, которая передает теплоту 
стенок воздуху в ней, а нижний лучистый поток рассеется в окружаю- 
щую среду 
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( )шк л ш 0 ,pQ Q с V t t+ = ρ −                                       (6) 
 
где cp, ρ – средняя изобарная теплоемкость, Дж/(кг⋅К), и плотность, кг/м3, 
воздуха, определяемые при температуре 0,5(t0 + tш); V – объемный расход 
воздуха через пучок, м3/с. 
В [5] проведены исследования однорядного пучка с шахтой для различ-
ных межтрубных шагов S1, равных 58, 61, 64 и 70 мм. Оребренные трубы 
пучка имели следующие параметры: диаметр винтового оребрения d =  
= 0,0568 м; диаметр трубы по основанию d0 = 0,0264 м; высота, шаг и 
средняя толщина ребра соответственно h = 0,0152 м, s = 0,00243 м и ∆ =  
= 0,00055 м; теплоотдающая длина оребрения трубы l = 0,3 м; общая длина 
оребренной трубы l = 0,33 м. Коэффициент оребрения трубы соста- 
вил ϕ = 21. Материал ребристой оболочки – алюминиевый сплав АД1М, 
несущей трубы – сталь.  
Экспериментальные данные обрабатывали и представляли в безраз- 
мерном виде – в числах Нуссельта Nu = αd0/λ и Рейнольдса Re = wd0/ν, где 
α − коэффициент конвективной приведенной теплоотдачи от оребрения 
пучка к воздуху, Вт/(м2⋅°С); w – скорость воздуха в сжатом (узком) попе-
речном сечении пучка, м/с. Плотность ρ, кг/м3, коэффициенты теплопро-
водности λ, Вт/(м⋅К), и кинематической вязкости ν, м2/с, принимали для 
температуры окружающей среды t0 = (16−25) °C.  
В результате обобщения экспериментальных данных при различных 
поперечных шагах установки труб с отклонением менее 5 % получено 
уравнение для расчета числа Нуссельта 
 
0,9
0,960
э
Nu 0,00129 Re ,
d
d
 
=  
 
                                    (7) 
 
где dэ – эквивалентный диаметр сжатого поперечного сечения пучка, м,  
 
э 1 0
1
2 11 2
2
s h
d S d .
h s S s
 ∆ = − +  +   
                               (8) 
 
Уравнение (7) действительно в интервале изменения Re = 130−720, 
d0/dэ = 4,85−7,21. К сожалению, в данной работе тепловой поток излуче- 
нием пучка в шахту шлQ  рассчитывался по t0, а скорость потока и число 
Рейнольдса определялись без учета рассеивания в окружающую среду 0лQ . 
Цель исследований – уточнение формулы для расчета теплоотдачи кон-
векцией однорядного оребренного пучка с шахтой в широком диапазоне 
определяющей температуры на входе в пучок (tвх). 
 
Экспериментальное исследование и анализ 
 
Для экспериментального исследования использовались такие же трубы, 
как и в [4], а однорядный пучок собирался с межтрубными шагами S1, рав-
ными 64 и 70 мм. Схема экспериментальной установки, аппаратурное 
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оснащение ее измерительными приборами, методика и порядок проведения 
опытов изложены в [7, 12].  
Исследования проводились в два этапа. Сначала пучок устанавливался 
под прямоугольной вытяжной шахтой высотой H = 0,52 м (рис. 2а) и опре-
делялись его теплоотдающие характеристики при tвх = t0. Затем он уста- 
навливался над шахтой (рис. 2b, 3). Причем во втором случае воздух, про-
ходящий через исследуемый однорядный пучок, предварительно подо- 
гревался в дополнительном трехрядном пучке, установленном под шахтой. 
Подогрев воздуха был необходим для обеспечения тяги в шахте и для рас-
ширения исследуемого диапазона определяющей температуры tвх = tш.  
 
                                 а                                                                    b 
 
S1
S1
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t0
t0
1
2
1
tшtш
 
Рис. 2. Схема экспериментальной установки с размещением однорядного пучка под (а)  
и над шахтой (b): 1 – исследуемый однорядный пучок; 2 – дополнительный греющий пучок 
 
Fig. 2. The scheme of experimental installation with placing of a single-row bunch under (а)  
and above shaft (b): 1 – single-row bunch under study; 2 – additional heating bunch 
 
     
 
Рис. 3. Экспериментальная установка с пучком над шахтой 
 
Fig. 3. Experimental installation with a bunch above the shaft 
t0 
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Скорость воздуха в сжатом поперечном сечении пучка  
 
сж
,Vw
f
=                                                       (9) 
 
где [ ]сж 1 11 /f lnS d S= −  – площадь сжатого сечения пучка, м2; n – число 
труб в одном руду пучка, n = 6 шт. 
В результате обобщения экспериментальных данных по теплоотдаче 
однорядного горизонтального пучка, представленных на рис. 4, с отклоне-
нием, не превышающим 7 %, получено уравнение 
 
0,89Nu Re ,C=                                               (10) 
 
где С – коэффициент пропорциональности, С = 0,0114 для S1 = 64 мм и 
С = 0,0096 для S1 = 70 мм. 
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Рис. 4. Зависимость числа Нуссельта от числа Рейнольдса при межтрубном шаге S1:  
а – 64 мм; b – 70 мм 
 
Fig. 4. Dependence of the Nusselt number on the Reynolds number for annular step S1:  
а – 64 mm; b – 70 mm 
 
Уравнение (10) действительно в интервале изменения Re = 130−580, 
d0/dэ = 4,85−7,21. Для теплофизических свойств воздуха при расчете чисел 
Нуссельта и Рейнольдса определяющей являлась температура воздуха на 
входе в пучок tвх = (16−83) °C.  
 
ВЫВОДЫ 
 
1. Предложенная методика расчета лучистой составляющей позволила 
уточнить формулы для расчета теплоотдачи конвекцией однорядного оре-
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бренного пучка с шахтой в широком диапазоне определяющей температу-
ры воздуха на входе в пучок.  
2. Полученные экспериментальные данные позволяют сделать вывод, 
что применение методики расчета лучистой составляющей для свободной 
конвекции при проведении расчетов теплоотдачи однорядных оребренных 
пучков с вытяжной шахтой приводит к погрешности в 7−25 %. 
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